PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIO,
MITJANCANT CONCURS AMB PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LLOSETA.



1.

2.

OBJECTE DEL CONTRACTE.

El present contracte té per objecte la contractacié del servei de manteniment de la
piscina municipal de Lloseta i el subministrament dels productes quimics necessaries
per la correcta prestacid del servei. Aquest servei es prestara segons s'estableix al
present plec pel que fa a les prescripcions técniques particulars que figuren a
continuacié, a més del que s'estableixi al plec de clausules administratives particulars,
oferta del licitador adjudicatari i contracte signat.

AMBIT D’APLICACIO

El present contracte afecta a les piscines municipals de Lloseta, situades a la seglent
direccio:; Carrer Pastora-Cami d’es Puig. 07360 Lloseta.

FUNCIONS A REALITZAR | FREQUENCIA

Les operacions de manteniment tindran per objecte de forma genérica la correcta
conservacio, explotacio i funcionament de les piscines (exterior, interior i jacuzzi), a fi i
als efectes de que la ciutadania de Lloseta pugui gaudir d’aquest equipament
municipal.

A tal efecte, caldra fer un manteniment preventiu, correctiu, normatiu i conductiu de
totes les instal {acions i equipaments que compren el servei. S'entén com:

1) Manteniment preventiu:

Son les operacions planificades anticipadament, necessaries i convenients per
revisar, ajustar i netejar tots els elements integrants de I'instal 1acio, per tal d’assolir
un rendiment Optim en termes d'eficacia i seguretat de la installacio i per les
persones usuaries de la mateixa.

D'aquest manteniment, queda exclos explicitament el control de compliment dels
criteris higienic sanitaris per la prevencié i control de la legionelosis, que es dura a
terme per una altra empresa o entitat expressament contractada a tal efecte.

Les tasques considerades son les seguents:
a) Manteniment d’equips de tractament d'aigua:

Un cop al mes es comprovaran i regularan si escau els descalcificadors, es netejara i
calibrara la sonda del equip de tractament d'aigua, es comprovara l'equip de
tractament d'aigua de la piscina (CTX), es comprovara I'equip de tractament d'aigua
del jacuzzi, es comprovaran els injectors de clor i ph de la piscina, i es substituiran els
tubs espirocristal, comprovaci6 de pressié als filtres de sorra, comprovacié del quadre
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de comandament de recirculacié de la piscina i comprovacié del equipament electrd-
fisic.
Un cop a l'any es procedira a la comprovacio6 de la sorra dels filtres.

b) Manteniment preventiu fontaneria (distribucié de fluids), excepte la zona de
vestidors:

Diariament, es verificara que no hagi fuites per premses, juntes i racords.

Un cop al trimestre es netejaran expressament els filtres d'aigua, es revisaran els
trams visitables de fuites a xarxes d'aigua, els ail laments de diposits, canonades |
conductes, estat de corrosié dels trams visibles, claus de pas, de registre, de pressa,
de tancament de xarxa i de valvula de retencié.

Un cop al any es reparara la pintura i corrosions, es verificara I'estat dels suports, es
netejaran i greixaran les valvules generals, i es revisara i reapretara premses,
substituint si escau les empaquetadores de les valvules.

¢) Manteniment preventiu del enllumenat de la sala de maquines.

Un cop al trimestre es revisaran i substituiran si escau les lluminaries de tot tipus,
inclos les d’emergéncia.

Un cop al semestre es netejaran les pantalles de les lluminaries i postes a terra. Als
quadres d'enllumenat es verificaran les terminals, connexions, estat general,
temperatures als terminals, reposicié d'elements defectuosos i postes a terra.

Un cop I'any, es netejaran les pantalles i lluminaries d'emergéncia.
d) Manteniment preventiu de la climatitzacié relativa a tota la instal 1acio.

Un cop al trimestre es comprovara I'estanquitat i nivells de refrigerant i olis dels
equipaments frigorifics, circuits de fums de calderes, conduccions de fums |
xemeneies, netejant-los si escau. Es netejara el cremador de la caldera, es revisara el
vas d'expansio i els sistemes de tractament d'aigua, es comprovara I'estanquitat de
tancament entre cremador i caldera, es revisaran les calderes de gasoli, es
comprovaran els nivells d’aigua als circuits, I'estanquitat de circuits de canonades,
valvules d'interceptacio, tarats dels elements de seguretat. Es revisara i netejara si
escau els filtres d'aigua, d'aire, les bateries d'intercanvi térmic, els aparells de
humectacio i refredament evaporatiu, bombes i ventiladors, sistemes de preparacio
d'aigua calenta sanitaria, estat del ail lament térmic i del sistemes de control
automatitzats si escau.

Cal tenir en compte que, actualment, I'Ajuntament de Lloseta te vigent un contracte de
manteniment preventiu de la climatitzacié, que finalitza al abril de 2018.
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L'adjudicatari del concurs objecte del present plec es fera carrec del manteniment
preventiu de la climatitzacié relativa a tota l'instal 1acié en el moment en que acabi el
vigent contracte, es a dir, a partir del 1 d'abril de 2018.

e) Manteniment preventiu de I'instal laci6 eléctrica de sala de maquines.

Un cop al mes es verificaran els temporitzadors i resta de mecanismes temporitzats,
els contactes i connexions, lampades, substituint si escau. Es fera neteja general de
totes les unitats de senyalitzacié i comandament. Es revisaran els embarrats, verificant
els escalfaments als ponts i desviaments.

Pel que fa als contactors, es revisaran sorolls i brunzits, accionaments mecanics,
tensions de desconnexid o caiguda, contactes, espurnes excessives, reapretar
cargols, revisar bobines i netejar exteriorment. Es substituiran els mecanismes quant
sigui necessari.

Els interruptors manuals es verificaran, aixi com la pressidé dels contactes mobils,
eliminant folgances, es greixaran els accionaments mecanics, revisié d'enclavaments,
premses i altres mecanismes, comprovacié dels ajustaments de les parts mecaniques,
revisié del estat de les baquelites i altres aillants, comprovaci6é del cargolament del
connexionat.

Es revisara el correcte funcionament dels polsadors i la seva maniobra.

Els quadres es verificaran els mecanismes de funcionament dels disjuntors, fusibles,
lampades i altres elements, escomeses dels instruments de mesurament i automatics
de protecciod, cargolament de bornes, tomes de terra, aillaments i cablejat interior. Es
fera una neteja general els quadres.

Un cop al trimestre es revisaran les xarxes soterrades, mesurant els aillaments entre
fases, i entre fases i terra, revisant I'estat dels conductors i caixes de terminals, fuites
d'oli, connexions i suports.

Als contactors es revisaran i substituiran si escau, les bobines i es netejaran tota la
part corresponent als contactors.

Els seccionadors de baixa tensié es revisaran i netejaran, comprovant folgances i
contactes, cargolaments i reaccionaments. Es netejaran i greixaran segons
necessitats.

Els polsadors es revisaran i netejaran.

Un cop l'any es revisaran els relés de proteccié, comprovant que funcionen
correctament, els aillants, bobines, contactors auxiliars, cargolament de connexions,
escala de temps, neteja de tots els mecanismes i greixar correctament.

Els interruptors automatics també es revisaran, comprovant els mecanismes, relés i
accionaments, tensions, contactes i desconnexions de interruptors i diferencials.
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2) Manteniment correctiu:

Son les operacions derivades d'avaries imprevistes, urgents o d’emergencia, aixi com
la reparacio d'avaries no urgents, que poden ser planificades.

L'empresa adjudicataria deura de disposar de un servei dotat amb mitjans humans i
tecnics per poder respondre en front de averies imprevistes, un cop siguin
comunicades pels Serveis Tecnics del Ajuntament o personal designat per aquests
serveis.

Donat que com el seu propi nom indica, les averies imprevistes no es poden
planificar, es fitxa un temps de resposta i uns preus per hora, en funcio de si es horari
diurn, nocturn, o cap de setmana.

Als efectes del present contracte, es considerara:
Avis urgent;

Es el cas d'avaries i incidéncies que poden provocar danys importants a les
instal 1acions, minvar la seguretat o alterar de forma important el desenvolupament de
les activitats propies de les instal lacions.

Per atendre aquests casos, I'empresa adjudicataria deura de disposar d'un servei
d'atencio telefonica les 24 hores, garantint la disponibilitat de mitjans tecnics i
personals per atendre qualsevol avis.

En general, les avaries urgents deuran de ser resoltes en menys de 12 hores si es
produeixen en jornada normal de dilluns a divendres, i en 24 hores si es en cap de
setmana.

Si es tracta d'avaries que requereixen de materials especials que no estan en
magatzem de forma habitual o de tecnics especialitzats per la seva diagnosi o
resolucid, el termini maxim es de 72 hores.

Avis normal (planificat):

Es el cas d'actuacions correctives que han sigut préviament planificades o es poden
planificar durant el contracte. Correspon a actuacions que no causen danys a les

instal facions o no generen problemes per dur a terme les activitats propies de les
instal lacions.

En aquests casos, un cop rebuda la notificacié d'avaria i diagnosticada pel personal
del Ajuntament, o bé pel personal de 'empresa adjudicataria, es planificara la seva
reparaci6, sempre dintre dels terminis planificats, que no poden superar, excepte
casos puntuals previament pactats amb I'Ajuntament, el termini d'una setmana.
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Als efectes de pressupostos de actuacions correctives, es presenta una taula de
temps de substitucio dels elements seglents (no inclou desplagament):

Calderes 4 hores d'oficial 12i 4 hores d'ajudant.

Bomba injeccid productes quimics: 1 hora d'oficial 12

Equipament de cloracié6: 1,5 hores d'oficial 12i 1,5 hores d’ajudant.
Element de proteccié quadre: 0,5 hores d'oficial 12§ 0,5 hores d'ajudant.
Substitucié bomba ACS o similar: 2 hores oficial 12i 2 hores d'ajudant.

3) Manteniment técnic-legal:

Son les operacions de manteniment que deriven de totes les normatives d'aplicacié al
recinte, vigents en cada moment per totes les instal{acions part integrant de la
piscina.

Es considera que forma part del pressupost ordinari del contracte i es responsabilitat
del adjudicatari.

4) Manteniment conductiu:

Son les operacions que es fan periodicament a les instal lacions: inspeccions visuals,
lectura de dades i parametres dels sistemes de control, mesuraments i petites
tasques de manteniment de primer nivell. En particular, es procedira al control diari de
la qualitat del aigua de les piscines i jacuzzi segons la normativa vigent.

Es considera que forma part del pressupost ordinari del contracte i es responsabilitat
del adjudicatari.

3.1. manteniment de la piscina.

Els elements que constitueixen la piscina son els seglents:
-Vas de compensacié.

-Claus de pas i valvules.

-Pre-filtres.

-Bombes de recirculacié piscina i ACS.

-Filtres.

-Descalsificadors.

-Equipaments de tractament quimic i dosificadors.
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4.1,

4.2.

-Equipaments de tractament electré-fisic (si escau).
-Sistemes d'injecci6 de clors i aditius.

-Bescanviadors.

-Boques de sortida de I'aigua al vas de la piscina.

-Vas de la piscina.

-Sobreeixidors.

-Calderes i plaques de calor (si escau).

-Quadres eléctrics dels sistemes que afecten a la piscina.

-En general, qualsevol element que formi part o constitueixi un sistema mecanic,
electromecanic, electronic o eléctric de la piscina, encara que no hagi estat citat
expressament.

3.2. Subministrament de productes quimics necessaris.

'adjudicatari es fera carrec de I'adquisicio i subministrament dels materials i productes
quimics consumibles necessaris per dur a terme correctament les tasques de
manteniment i conduccio6 de la piscina municipal. Queden exclosos els combustibles i
gasos refrigerants.

Els productes i materials emprats deuran de ser de marques reconegudes,
degudament homologats i en tot cas, complint tota la normativa vigent d'aplicacio.

MITJANS PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI

Els mitjans materials i humans per a la prestacio del servei seran els necessaris per la
correcta prestacio del servei.

MITJANS MATERIALS

L'equip material minim estara format per:

— Furgoneta equipada

— Vehicles de assistencia rapida.

— Central d'atencié permanent 24hores/365 dies.

MITJANS HUMANS
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5.

.

L’empresa adjudicataria disposara per executar les tasques previstes al contracte de
oficials 12 especialitat en electricitat, climatitzacid, calderes i fontaneria, aixi com
personal de suport.

El contractista haura de nomenar una persona encarregada i de facil localitzacio per
poder solucionar qualsevol eventualitat que sorgeixi de forma imprevista durant les
24 hores de cada dia del any.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista adjudicatari estara obligat a la correcta i adequada execucié del servei
de manteniment i subministrament de la piscina municipal, amb estricta subjeccio als
Plecs de Condicions Técniques i Econdmic-Administratives.

Estara també obligat a concertar una asseguranga per responsabilitat civil per una

quantia minima de 300.000 euros.

El contractista no podra subarrendar, ‘cedir o traspassar drets i obligacions derivades
d'aquest contracte sense I'autoritzacié de I'Ajuntament.

El contractista haura de disposar d'un llibre de reclamacions, a disposicio del usuaris i
del ajuntament.

El contractista deura de complir amb tota la normativa vigent en cada moment en
matéria de seguretat i salut del personal que tingui al seu carrec en el ambit de les
instal lacions municipals de Lloseta.

El contractista sera el responsable dels danys i perjudicis que, amb ocasi6 de la
prestacio del servei, es produeixin a tercers.

El contractista sera el responsable de garantir el compliment de tota la normativa
vigent aplicable a les installacions objecte del servei, pel que fa al manteniment o
seguretat, estiguin o no recollides especificament al present plec. També sera
responsable de notificar per escrit si escau, tot incompliment de normativa que afecti
al manteniment o seguretat.

El contractista prestara també un servei d'assessorament técnic al Ajuntament, sobre
I'objecte del contracte, proposant les millores que afectin al mateix, i prevenint dels
possibles problemes relacionats amb les instal 1acions de la piscina.

El contractista esta obligat a complir tot el que li afecta de la normativa vigent en
matéria de contractacio publica.

FACULTATS DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA
L'Ajuntament de Lloseta tindra les facultats i potestats seguents:

— Reordenar el servei imposant les modificacions que es derivin de l'interes public
dintre de les limitacions de la legislaci6 vigent en materia de contractacid
administrativa.

— Solicitar auditories externes de la gestid del servei. L'ajuntament, sempre que
observi un mal funcionament del servei, sol{icitara les auditories que siguin
necessaries per tal de localitzar possibles problemes en l'execucié del servei.
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Aquestes auditories anirien a carrec de I'empresa adjudicataria (fins a un cost
maxim de 1.500 € per auditoria). En tot cas, sera I'Ajuntament qui contracti
I'empresa auditora facturant el seu cost directament a I'empresa adjudicataria.

— Realitzar totes les inspeccions que siguin necessaries. L'empresa adjudicataria
estara obligada a posar a disposicid de I'Ajuntament tota la informaci6é que i
sigui requerida per tal de clarificar o comprovar I'estat de prestacio del servei
objecte d'aquest plec.

— Totes les que marca la normativa vigent en matéria de contractacio publica.

Lloseta, 16 d'agost de 2017

_—7
C:. = .bw;‘f N
\\ .,(

L'Enginyer Assesor Municipal

"

Sgt: Jua/n/,ﬁﬂ/(ﬁegqo;rachTorrens

9/9



